                                                                                                         Goszczanów, 18.08.2009r.

Wyjaśnienia do specyfikacji :
Dotyczy : przetargu na przebudowę odstojnika wód popłucznych w SUW Goszczanów.

Ad.1. Jako jednostkę obmiaru należy przyjąć „m2” (ilość plantowania terenu 64m2) . 

Ad.2. Należy dobrać pompę o tych samych parametrach i nie gorszej jakości  niż  

          podana w projekcie .    

Ad.3. Zamawiający nie posiada dokumentacji elektrycznej, rodzaj kabla dostosowany do    

           mocy pompy, dotyczy zasilania pompy.

Ad.4. Typ wyłącznika pompy „ręczny”.

Ad.5.  Zamawiający wskaże miejsce złożenia elementów  betonowych z rozebranych komór.   
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