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98-215 Goszczanów                                                                 
                                             Wyjaśnienie  do specyfikacji

dotyczy:  „ ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektu stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowy kanału wód nadosadowych, na terenie położonym w miejscowości Chlewo ” 

Do zamawiającego wpłynęło pytanie zamieszczone poniżej :
1. „ uprzejmie proszę o wyjaśnienie jak traktować słowo ewentualnie w zdaniach :                     1.3. Sterowanie i monitoring  „a” oraz „b” z części „ II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia ” .
Odpowiedź :

1. „w części  II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia  w zdaniach 1.3. Sterowanie i monitoring, punkty  a i b otrzymują brzmienie”:

a) projekt sterowania zdalnego pompami sieciowymi SUW z uwzględnieniem istniejącego systemu wraz z jego modernizacją 
b) projekt przesyłania parametrów pracy  SUW do Urzędu Gminy w Goszczanowie            (ujęcie, uzdatnianie, dezynfekcja, magazynowanie, podawanie wody do sieci, wody nadosadowe), z uwzględnieniem istniejącego systemu monitoringu wraz z jego modernizacją.
      W/w rozwiązania sterowania i monitoringu muszą być kompatybilne  z obecnie funkcjonującymi na wodociągu gminnym ( technologia radiowa ).
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